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Descripción de los conceptos que deben ser incluidos en la cotización para brindar los 
servicios de mantenimiento a 29 manejadoras de aire, instaladas en edificio del Poder 
Judicial de Mexicali en Centro Cívico y Comercial. 

 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Reemplazo de baleros a motores ( suministros GEB  en caso de ser necesario) 
Reemplazo de bandas (suministros GEB). 

Rutinas de Inspección y lubricación de chumaceras  

Lavado de serpentines de enfriamiento con agua a presión y acido. 

Limpieza de charolas para condensado, eliminar precipitación de sólidos. 

Rutinas para inspeccionar y desensolvar salidas de drenaje 

Rutinas para revisar fugas de aire en doctos de inyección y retorno. 

Inspecciones visuales para detectar fugas en tuberías de Agua fría. 

Inspecciones visuales para revisar aislamiento interno. 

Toma de lecturas de amperajes de motores UMA.  

Puesta en marcha de la UMA así como su correcta operación. 

Elaborar cheklist al termino con observaciones  
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